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		       tools required:  phillips head screwdriver, electrical wiring tools, drill, 9/32" drill bit, tape measure. material not included:  wall anchors, washers, mounting bolts, silicone sealant, liquid tight conduit,  and wire nuts. application  crosstour maxx led luminaires are designed for outdoor, wet location use not to exceed 40c ambient  (50c ambient for ha models). approved for wall/surface applications in down light or uplight (invert)  mount. for thru-branch wiring utilize 4-12 awg, 90c wire.  back box installation  1 . unscrew door with phillips screw driver. remove door from back box. 2 . place inverted back box on solid surface. using a 9/32" bit, drill out the four mounting holes.  (fig. 1)   3 .   over junction box wiring and rear entry conduit installation : loosen but do not    remove two screws securing wire-way cover plate  (fig. 2) . rotate wire-way cover plate    counterclockwise and remove wire-way cover plate from opening. do not remove the wire-way cover  plate for thru-branch wiring. note : use drill dimensions  (fig. 3)  to mark drill location. do not use back box as the  drill guide. drill four holes into wall surface. secure back box to wall with 1/4" lag bolts and  washers into anchors (anchors supplied by others). maximum allowable diameter for lag bolt  is 1/4". installer must apply silicone compound around entire perimeter of the  back box where it mates to the mounting surface. this will create a water-tight  seal between the mounting surface and the back box. electrical connections 4 .   over junction box : make supply wiring connections to the backside of the wire-way cover plate.    follow nec guidelines for wet location wiring (wire nuts supplied by others). ensure all wires are  secured in the junction box and re-install wire-way cover plate by rotating clockwise into the screws.  tighten wire-way cover plate screws to 10 inch lbs.  (fig. 2) .     thru-branch conduit : remove the required 1/2" npt conduit plug(s). apply sealing compound or  tefon tape to liquid-tight conduit ftting (supplied by others) entering back box to create water-tight  seal. do not remove the wire-way cover plate  (fig. 2) . remove wire leads from the wire-way  cover plate by gently pulling the wiring located in the black grommet toward you. do not remove  black grommet from the wire-way cover plate.       back conduit entry : remove the black grommet and wires from the wire-way cover plate (do not  remove circular gasket). attach conduit to wire-way cover plate with water-tight connector.    re-install wire-way cover plate by rotating clockwise into the screws. tighten wire-way cover plate  screws to 10 inch lbs.  (fig. 2) . 5 .    secure door into lock hinges located at the top of the back box (for down light illumination)  (fig. 4) .  utilize lever-lock connectors to make fxture-wiring connections  (see wiring diagrams) .  adh121888 customer first center 1121 highway 74 south peachtree city, ga 30269 p: 770.486.4800 f: 770.486.4801 www.cooperlighting.com crosstour tm  maxx led wall mount luminaire sheet 1 of 6 2/4/2013 imi-784 safety:  this fxture must be wired in accordance with the national electrical code  and applicable local codes and ordinances. proper grounding is required to insure  personal safety. carefully observe grounding procedure under installation section. warning:  make certain power is off before starting installation or attempting any  maintenance. risk of fre/electric shock. if not qualifed, consult an electrician. ?   risk of electric shockdisconnect power at fuse or circuit breaker before  installing or servicing. ? risk of burndisconnect power and allow fxture to cool before servicing. ?   risk of personal injury fixture may become damaged and/or unstable if  not installed properly. tighten all fxture components to their recommended torque  values. do not lift pole into place by securing lifting device to lighting fxture or  mounting arm. ?   risk of personal injury do not mount luminaire within 6" of a combustible  surface. do not handle luminaire by the lens. installation instructions important:    read before installing fixture.   retain for future reference. warning:   make certain power is  off  before starting installation or attempting any maintenance. these instructions do not claim to cover all details or variations in the equipment, procedure, or process described, nor to provide directions for meeting every possible    contingency during installation, operation or maintenance. when additional information is desired to satisfy a problem not covered suffciently for users purpose, please contact  your nearest representative.  note:  specifcations and dimensions subject to change without notice. (4) mounting holes back view of back box wall gasket fig. 1 access outlet box (4) mounting holes 5-5/8" 5" 2-13/16" 2-1/2" fig. 3 (2) cover plate screws black grommet black grommet wire-way cover plate circular gasket connectors wire-way cover plate fig. 2 (back view)  http://www..net/  datasheet pdf - http://www..net/

      door installation  6 .    ensure all electrical wires and connections are secured in the back box, re-install door and tighten  door screw to 15-20 inch lbs.  maintenance note:  a regular maintenance schedule should be followed to retain optimal light output and thermal  performance. optical lens cleaning should be performed with a clean dry cloth to remove any dust or  other contaminants. additional lens cleaning should be performed with non-abrasive acrylic cleanser.  remove any dirt, leaves, or other foreign debris from the housing and fns. clean water may be used to  fush the fns.  adh121888 customer first center 1121 highway 74 south peachtree city, ga 30269 p: 770.486.4800 f: 770.486.4801 www.cooperlighting.com crosstour tm  maxx led wall mount luminaire sheet 2 of 6 2/4/2013 imi-784 installation instructions important:    read before installing fixture.   retain for future reference. warning:   make certain power is  off  before starting installation or attempting any maintenance. these instructions do not claim to cover all details or variations in the equipment, procedure, or process described, nor to provide directions for meeting every possible    contingency during installation, operation or maintenance. when additional information is desired to satisfy a problem not covered suffciently for users purpose, please contact  your nearest representative.  note:  specifcations and dimensions subject to change without notice. (3) lever-lock connectors locking  hinges fig. 4 current draw   (amps) voltage model series xtor5a XTOR9A 120v 0.43a 0.72a 208v 0.25a 0.41a 240v 0.22a 0.36a 277v 0.20a 0.32a 347v 0.16a 0.26a 480v 0.12a 0.19a factory wired driver to led factory wired driver to led factory wired driver to led load (black) load (black) neutral (white) neutral (white) neutral  (white) 480v (violet/white) connect supply line here for 347v applicatio n connect supply line here for 480v applicatio n 347v (orange) neutral (white) supply neutral (white) supply neutral (white) supply line (black) supply line (black) supply line (black) line (black) line (black) line (black) neutral (white) neutral (white) load (red) load (red) load (violet) supply neutral (white) without photocontrol 347v/480v without photocontrol driver driver xfmr driver photocontrol with photocontrol 347v/480v with photocontrol photocontrol factory wired driver to led neutral (white) neutral  (white) 480v (violet/white) 347v (orange) supply neutral (white) supply line (black) line (black) load (violet) xfmr driver connect supply line here for 347v applicatio n connect supply line here for 480v applicatio n front housing ground back box ground supply ground connect all ground wires first factory wired driver to led factory wired driver to led factory wired driver to led load (black) load (black) neutral (white) neutral (white) neutral  (white) 480v (violet/white) connect supply line here for 347v applicatio n connect supply line here for 480v applicatio n 347v (orange) neutral (white) supply neutral (white) supply neutral (white) supply line (black) supply line (black) supply line (black) line (black) line (black) line (black) neutral (white) neutral (white) load (red) load (red) load (violet) supply neutral (white) without photocontrol 347v/480v without photocontrol driver driver xfmr driver photocontrol with photocontrol 347v/480v with photocontrol photocontrol factory wired driver to led neutral (white) neutral  (white) 480v (violet/white) 347v (orange) supply neutral (white) supply line (black) line (black) load (violet) xfmr driver connect supply line here for 347v applicatio n connect supply line here for 480v applicatio n wiring diagrams  http://www..net/  datasheet pdf - http://www..net/

      herramientas requeridas:  destornillador phillips, herramientas para cableado elctrico, taladro, broca de 9/32",  cinta mtrica. materiales no incluidos:  anclajes de pared, arandelas, pernos para el montaje, sellante de silicona, tubera  impermeable ni tuercas para conectar cables. aplicacin  las lmparas de led crosstour maxx estn dise?adas para uso en exteriores en lugares hmedos donde la    temperatura ambiente no exceda los 40c (50c para los modelos ha). estn aprobadas para instalaciones en    paredes o superfcies con montajes de luz hacia abajo o hacia arriba (invertido). para cableado pasante de derivacin,  utilice cables de calibre 4 a 12 (awg) para 90c. instalacin de la caja trasera  1 . desatornille la compuerta con el destornillador phillips. retire la compuerta de la caja trasera. 2 .    coloque la caja trasera invertida sobre una superfcie slida. perfore los cuatro orifcios de montaje con una broca  de 9/32"  (fig. 1) . 3 .   cableado sobre la caja elctrica e instalacin del tubo de acceso posterior:  afoje, pero no retire  los dos tornillos que aseguran la cubierta de ducto de cables  (fig. 2) . gire la cubierta de ducto de cables hacia la  izquierda y retrela de la abertura. no retire la cubierta de ducto de cables para el cableado pasante por derivacin. nota : use las dimensiones de perforado  (fig. 3)  para marcar la ubicacin de las perforaciones. no use  la caja trasera como gua de perforado. perfore cuatro agujeros en la superfcie de la pared.    asegure la caja trasera a la pared con pernos de fjacin de 1/4" y arandelas en los anclajes (los anclajes  son suministrados por terceros). el dimetro mximo permitido del perno de fjacin es de 1/4".    la persona encargada de la instalacin debe aplicar compuesto de silicona alrededor  de todo el permetro de la caja trasera que empata con la superficie de montaje. esto  crear un sello impermeable entre la superficie de montaje y la caja trasera. conexiones elctricas  4 .   sobre la caja elctrica : haga las conexiones de los cables de suministro elctrico en la parte posterior de la  cubierta de ducto de cables. siga las pautas del nec para el cableado en lugares    hmedos (las tuercas para conectar cables son suministradas por terceros). asegrese de que todos los cables  estn fjos en la caja elctrica y vuelva a instalar la cubierta de ducto de cables girndola hacia la derecha hasta  encajar en los tornillos. apriete los tornillos de la placa cubierta de ducto de cables con un torque de 10 pulg-lbf.  (fig. 2) .     tubo de derivacin : retire el o los tapones necesarios npt de 1/2" del tubo. aplique compuesto sellante o cinta  de tefn para impermeabilizar el acople de los tubos (suministrados por terceros) que entran a la caja trasera,  para crear un sello impermeable. no retire la cubierta de ducto de cables  (fig. 2) . retire las puntas de los  cables de la cubierta de ducto de cables tirando ligeramente hacia usted el cableado ubicado en el anillo negro.    no retire el anillo negro de la cubierta de ducto de cables.   entrada del tubo posterior : retire el anillo negro y los cables de la cubierta de ducto de cables (no retire  la junta circular). fije el tubo a la cubierta de ducto de cables con el conector    impermeable.     vuelva a instalar la cubierta de ducto de cables girndola hacia la derecha hasta encajar en los tornillos. apriete los  tornillos de la cubierta de ducto de cables con una torsin de 10 libras-pulgada  (fig. 2) . adh121888 customer first center 1121 highway 74 south peachtree city, ga 30269 p: 770.486.4800 f: 770.486.4801 www.cooperlighting.com crosstour tm  maxx led lmpara de pared pgina 3 de 6 2/4/2013 imi-784 seguridad:  el cableado elctrico de esta lmpara debe ser instalado de    acuerdo con el cdigo nacional de electricidad y los cdigos y normas locales que se apliquen.  se requiere una conexin adecuada a tierra para asegurar la seguridad personal del usuario. siga  cuidadosamente el procedimiento de conexin a tierra en la seccin de instalacin. advertencia:  asegrese de que el suministro elctrico est desconectado antes de iniciar  la instalacin o de intentar hacer cualquier reparacin. riesgo de incendio o electrocucin. si no  est califcado, consulte con un electricista. ?   riesgo de electrocucindesconecte el suministro elctrico en la caja de fusibles o en el  disyuntor antes de instalar o reparar la lmpara. ?   riesgo de quemadurasdesconecte el suministro elctrico y permita que la lmpara se  enfre antes de realizar reparaciones. ?   riesgo de lesiones personalesla lmpara podra da?arse y/o quedar    inestable si no se instala debidamente. apriete todos los componentes de la    lmpara a los valores de torsin recomendados. no levante el poste hasta su    lugar fjando el dispositivo de levantamiento a la lmpara o al brazo de montaje. ?   riesgo de lesiones personalesno instale la lmpara a menos de 15 cm (6") de una  superfcie combustible. no sostenga la lmpara por el vidrio. instrucciones de instalacin importante:    lea estas instrucciones antes de instalar    la lmpara. gurdelas para referencia futura. advertencia:   asegrese de que el suministro elctrico est desconectado antes de iniciar la instalacin o de intentar hacer cualquier reparacin. estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones de los equipos, procedimientos o procesos descritos, ni ofrecer instrucciones para responder a cualquier situacin  que pueda surgir durante la instalacin, operacin o mantenimiento del producto. cuando requiera informacin adicional para resolver un problema que no est cubierto adecuadamente para  propsitos del usuario, por favor pngase en contacto con su representante ms cercano.  nota : las especifcaciones y dimensiones estn sujetas a cambio sin previo aviso. (4) agujeros  de montaje vista posterior de la caja trasera junta de pared fig. 1 acceso  a caja  de salida  (4) agujeros  de montaje 5-5/8" 5" 2-13/16" 2-1/2" fig. 3 (2) tornillos  de cubierta anillo negro  anillo negro  cubierta de  ducto de cables junta circular conectores cubierta de ducto de cables fig. 2 (vista posterior)  http://www..net/  datasheet pdf - http://www..net/

      adh121888 customer first center 1121 highway 74 south peachtree city, ga 30269 p: 770.486.4800 f: 770.486.4801 www.cooperlighting.com crosstour tm  maxx led lmpara de pared pgina 4 de 6 2/4/2013 imi-784 estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o variaciones de los equipos, procedimientos o procesos descritos, ni ofrecer instrucciones para responder a cualquier situacin  que pueda surgir durante la instalacin, operacin o mantenimiento del producto. cuando requiera informacin adicional para resolver un problema que no est cubierto adecuadamente para  propsitos del usuario, por favor pngase en contacto con su representante ms cercano.  nota : las especifcaciones y dimensiones estn sujetas a cambio sin previo aviso. (3) conectores  de palanca de bloqueo bisagras  de bloqueo fig. 4 consumo elctrico  (amperios) voltaje serie del modelo xtor5a XTOR9A 120v 0.43a 0.72a 208v 0.25a 0.41a 240v 0.22a 0.36a 277v 0.20a 0.32a 347v 0.16a 0.26a 480v 0.12a 0.19a controlador cableado  en fbrica al led controlador cableado en fbrica al led controlador cableado en fbrica al led carga (negro) carga (negro) neutro (blanco) neutro (blanco) neutro (blanco) violeta/blanco ! 480v (violeta/blanco) conecte aqu la lnea de suministro   para la aplicacin de 347v conecte aqu la lnea de suministro   para la aplicacin de 480v 347v (anaranjado) neutro (blanco) suministro neutro (blanco) suministro neutro (blanco) lnea de suministro (negro) lnea de suministro (negro) lnea (negro) lnea (negro) lnea (negro) neutro (blanco) neutro (blanco) carga (rojo) carga (rojo) carga (violeta) suministro neutro (blanco) sin fotocontro l 347v/480v sin fotocontrol controlador controlador xfmr controlador fotocontrol con fotocontrol 347v/480v con fotocontrol fotocontrol controlador cableado en fbrica al led neutro (blanco) neutro (blanco) 480v (violeta/blanco) 347v (anaranjado) suministro neutro (blanco) lnea de suministro (negro) lnea de suministro (negro) lnea (negro) carga (violeta) xfmr controlador conecte aqu la lnea de  suministro para la  aplicacin de 347v conecte aqu la lnea de  suministro para la  aplicacin de 480v conexin a tierra del alojamiento conexin a tierra de la caja trasera conexin a tierra del suministro elctrico conecte primero todos  los cables a tierra controlador cableado  en fbrica al led controlador cableado en fbrica al led controlador cableado en fbrica al led carga (negro) carga (negro) neutro (blanco) neutro (blanco) neutro (blanco) violeta/blanco ! 480v (violeta/blanco) conecte aqu la lnea de suministro   para la aplicacin de 347v conecte aqu la lnea de suministro   para la aplicacin de 480v 347v (anaranjado) neutro (blanco) suministro neutro (blanco) suministro neutro (blanco) lnea de suministro (negro) lnea de suministro (negro) lnea (negro) lnea (negro) lnea (negro) neutro (blanco) neutro (blanco) carga (rojo) carga (rojo) carga (violeta) suministro neutro (blanco) sin fotocontro l 347v/480v sin fotocontrol controlador controlador xfmr controlador fotocontrol con fotocontrol 347v/480v con fotocontrol fotocontrol controlador cableado en fbrica al led neutro (blanco) neutro (blanco) 480v (violeta/blanco) 347v (anaranjado) suministro neutro (blanco) lnea de suministro (negro) lnea de suministro (negro) lnea (negro) carga (violeta) xfmr controlador conecte aqu la lnea de  suministro para la  aplicacin de 347v conecte aqu la lnea de  suministro para la  aplicacin de 480v diagramas de cableado 5 .    fije la compuerta en las bisagras de bloqueo ubicadas en la parte superior de la caja trasera (para la iluminacin  hacia abajo)  (fig. 4) . utilice conectores de palanca de bloqueo para para realizar las conexiones elctricas de la  lmpara  (ver los diagramas de cableado) .  instalacin de la compuerta  6 .    asegrese de que todos los cables y conexiones elctricas estn fjos en la caja trasera, vuelva a instalar la    compuerta y apriete el tornillo de la compuerta con una torsin de 15 a 20 libras-pulgada. mantenimiento nota:  se debe seguir un programa regular de mantenimiento para conservar la salida ptima de luz y el rendimiento  trmico. la limpieza del vidrio ptico debe hacerse con un pa?o limpio y seco para retirar cualquier polvo o    contaminante. se debe hacer una limpieza adicional del vidrio con un limpiador no abrasivo para acrlicos. retire    cualquier mugre, hojas u otros restos extra?os del alojamiento y las aletas. puede usarse agua limpia para lavar las  aletas. advertencia:   asegrese de que el suministro elctrico est desconectado antes de iniciar la instalacin o de intentar hacer cualquier reparacin. instrucciones de instalacin importante:    lea estas instrucciones antes de instalar    la lmpara. gurdelas para referencia futura.  http://www..net/  datasheet pdf - http://www..net/

      outils requis:  tournevis  tte cruciforme, outils de cablage lectrique, perceuse, mche de 9/32 po, ruban   mesurer. matriel non compris:  ancrages muraux, rondelles, boulons de fxation, mastic silicone liquide, conduit tanche,  et des connecteurs de fls. applications  les luminaires crosstour maxx del sont con?us pour une utilisation dans des sites extrieurs humides  une    temprature ambiante de moins de 40c (de 50c pour les modles ha). agrs pour montage sur mur/surface  murale en clairage vers le bas ou vers le haut (montage invers). utilisez un fl 4-12 awg 90c pour une connexion  en guirlande. installation du bo?tier arrire 1 . dvissez la porte avec le tournevis  tte cruciforme. enlevez la porte du bo?tier arrire.  2 .    placez le bo?tier arrire  lenvers sur une surface solide.  laide dune mche de 9/32 po, percez les quatre trous  de montage.  (fig. 1)   3 .   cablage du bo?tier de raccordement et installation du conduit dentre arrire : desserrez mais  nenlevez pas les deux vis retenant le couvercle de la goulotte guide-fls  (fig. 2).  faites tourner le couvercle de  la goulotte guide-fls dans le sens antihoraire et retirez-le. ne retirez pas le couvercle de la goulotte guide-fls pour  une connexion en guirlande. remarque : marquez les endroits  percer en utilisant les mesures de per?age  (fig. 3) . nutilisez pas  le bo?tier arrire comme guide de per?age. percez quatre trous dans le mur. fixez le bo?tier arrire  au mur avec des tire-fonds de ? po et des rondelles placs dans des ancrages (ancrages non fournis).  le diamtre maximum des tire-fonds ne doit pas dpasser ? po. linstallateur doit appliquer un  compos de silicone autour du primtre du bo?tier arrire l o il entre en contact avec  la surface de montage. ceci crera un joint impermable entre la surface de montage et  le bo?tier arrire. connexions lectriques 4 .   bo?tier de raccordement : ralisez le cablage des connexions dalimentation  larrire du couvercle de la  goulotte guide-fls. suivez les recommandations du code lectrique national (nec) pour les connexions en lieu  humide (connecteurs de fls non fournis).  assurez-vous que tous les fls sont fxs dans le bo?tier de raccordement  et remettez en place le couvercle de la goulotte guide-fls en tournant les vis dans le sens horaire. serrez les vis du  couvercle de la goulotte guide-fls  10 pouces-livres-force (1,13 n.m)  (fig. 2) .     conduit de connexion en guirlande : retirez le(s) bouchon(s) de conduits 1/2 po npt requis. appliquez du  mastic dtanchit ou du ruban tfon (non fournis) sur le raccord de conduit tanche entrant dans le bo?tier arrire  pour crer un joint impermable. ne retirez pas le couvercle de la goulotte guide-fils  (fig. 2) . retirez les  fls du couvercle de la goulotte guide-fls en tirant doucement sur les cables situs dans l?illet noir devant vous.  ne retirez pas loeillet noir du couvercle de la goulotte guide-fils.       entre du conduit arrire : retirez l?illet noir et les fls du couvercle de la goulotte guide-fls (ne retirez pas  le joint circulaire). attachez le conduit au couvercle de la goulotte guide-fls avec un raccord tanche.     rinstallez le couvercle de la goulotte guide-fls en tournant les vis dans le sens horaire. serrez les vis du couvercle  de la goulotte guide-fls  10 pouces-livres-force (1,13 n.m)  (fig. 2) . adh121888 customer first center 1121 highway 74 south peachtree city, ga 30269 p: 770.486.4800 f: 770.486.4801 www.cooperlighting.com crosstour tm  maxx del luminaire mural feuillet 5 de 6 2/4/2013 imi-784 mesures de scurit:  il faut cabler ce luminaire conformment au code lectrique national (national  electric code - nec) et aux codes et rglementations rgionaux applicables. une mise  terre approprie  est essentielle pour assurer la scurit de lutilisateur. suivez soigneusement les procdures de mise   terre dtailles dans les instructions dinstallation. avertissement:  vrifez que le courant est coup (off) avant de commencer linstallation ou des  procdures dentretien. risque dincendie ou de choc lectrique. si vous ntes pas qualif, consultez  un lectricien. ?   risque de choc lectriquecoupez le courant avec le fusible ou le disjoncteur avant linstallation  ou lentretien. ? risque de br?lurescoupez le courant et laissez refroidir le luminaire avant tout entretien. ?   risque de blessures le luminaire risque de sendommager et/ou de devenir instable sil est  mal install. serrez tous les composants du luminaire  leur couple recommand. nattachez pas de  dispositif de levage au luminaire ou au bras support pour mettre le pied en place en hauteur. ?   risque de blessures ne montez pas le luminaire  moins de 15 cm dune surface combustible.  ne manipulez pas le luminaire en touchant le verre. instructions dinstallation important:    lisez ces instructions dinstallation avant    dinstaller le luminaire et conservez-les pour vous y rfrer par la suite. avertissement:   vrifez que le courant est  coup (off)  avant de commencer linstallation ou des procdures dentretien. ces instructions dinstallation ne sont pas censes couvrir tous les dtails ou variations concernant lquipement ou les procdures ou procds dcrits, ni les situations imprvues    survenant au cours de linstallation, du fonctionnement ou de lentretien. veuillez prendre contact avec votre distributeur le plus proche si vous souhaitez obtenir plus de renseignements  pour rsoudre un problme dont la solution na pas t suffsamment dtaille.  remarque : les spcifcations et dimensions sont sujettes  modifcations sans pravis. (4) trous de montage vue arrire de bo?tier arrire joint mur fig. 1 accs bo?tier de prises (4) trous de montage 5-5/8" 5" 2-13/16" 2-1/2" fig. 3 (2) vis de couvercle ?illet noir  ?illet noir  couvercle de la goulotte guide-
ls joint circulaire raccords couvercle de la goulotte guide-
ls fig. 2 (vue arrire)  http://www..net/  datasheet pdf - http://www..net/

      5 .    installez la porte dans les charnires situes en haut du bo?tier arrire (pour un clairage vers le bas)  (fig. 4) .   utilisez des raccords  fermeture levier pour les raccords lectriques  (consultez les schmas de cablage) .  installation de la porte  6 .    assurez-vous que tous les fls lectriques et les raccords sont bien placs dans le bo?tier arrire,  remettez la porte en place et serrez la vis de la porte  15  20 pouces-livre-f orce (1,69  2,26 n.m.). entretien remarque:  un programme dentretien rgulier doit tre suivi afn de conserver un clairage et une  rsistance thermique optimaux. le nettoyage des verres optiques doit tre fait avec un chiffon propre et  sec pour retirer la poussire et tous autres contaminants. il faut effectuer un nettoyage supplmentaire  des verres avec un nettoyant acrylique non abrasif. retirez la terre, les feuilles et tout autre dbris du  bo?tier et des ailettes. vous pouvez utiliser de leau propre pour rincer les ailettes.  adh121888 customer first center 1121 highway 74 south peachtree city, ga 30269 p: 770.486.4800 f: 770.486.4801 www.cooperlighting.com crosstour tm  maxx del luminaire mural feuillet 6 de 6 2/4/2013 imi-784 ces instructions dinstallation ne sont pas censes couvrir tous les dtails ou variations concernant lquipement ou les procdures ou procds dcrits, ni les situations imprvues    survenant au cours de linstallation, du fonctionnement ou de lentretien. veuillez prendre contact avec votre distributeur le plus proche si vous souhaitez obtenir plus de renseignements  pour rsoudre un problme dont la solution na pas t suffsamment dtaille.  remarque : les spcifcations et dimensions sont sujettes  modifcations sans pravis. (3) raccords   fermeture levier charnires  de fermeture fig. 4 appel de couran  (amps) voltage srie de modle xtor5a XTOR9A 120 v 0,43 a 0,72 a 208 v 0,25 a 0,41 a 240 v 0,22 a 0,36 a 277 v 0,20 a 0,32 a 347 v 0,16 a 0,26 a 480 v 0,12 a 0,19 a del cabl au circuit en usine del cabl au circuit en usine del cabl au circuit en usine charge (noir) charge (noir) neutre (blanc) neutre (blanc) neutre (blanc) 480 v (violet/blanc) raccordez ici la ligne d?alimentation  pour l?application 347 v raccordez ici la ligne d?alimentation  pour l?application 480 v 347 v (orange) neutre (blanc) neutre alimentation (blanc) neutre alimentation (blanc) ligne d'alimentation (noir) ligne d'alimentation (noir) ligne d'alimentation (noir) ligne (noir) ligne (noir) ligne (noir) neutre (blanc) neutre (blanc) charge (rouge) charge (rouge) charge (violet) neutre alimentation (blanc) sans cellule photolectrique 347 v/480 v sans cellule photolectrique circuit circuit xfmr circuit cellule photolectrique avec cellule photolectrique 347 v/480 v avec cellule photolectrique cellule photolectrique del cabl au circuit en usine neutre (blanc) neutre (blanc) 480 v (violet/blanc) 347 v (orange) neutre alimentation (blanc) ligne d'alimentation (noir) ligne (noir) charge (violet) xfmr circuit raccordez ici la ligne  d?alimentation pour  l?application 347 v raccordez ici la ligne  d?alimentation pour  l?application 480 v masse bo?tier avant masse bo?tier arrire masse alimentation raccordez d'abord tous les ls de masse del cabl au circuit en usine del cabl au circuit en usine del cabl au circuit en usine charge (noir) charge (noir) neutre (blanc) neutre (blanc) neutre (blanc) 480 v (violet/blanc) raccordez ici la ligne d?alimentation  pour l?application 347 v raccordez ici la ligne d?alimentation  pour l?application 480 v 347 v (orange) neutre (blanc) neutre alimentation (blanc) neutre alimentation (blanc) ligne d'alimentation (noir) ligne d'alimentation (noir) ligne d'alimentation (noir) ligne (noir) ligne (noir) ligne (noir) neutre (blanc) neutre (blanc) charge (rouge) charge (rouge) charge (violet) neutre alimentation (blanc) sans cellule photolectrique 347 v/480 v sans cellule photolectrique circuit circuit xfmr circuit cellule photolectrique avec cellule photolectrique 347 v/480 v avec cellule photolectrique cellule photolectrique del cabl au circuit en usine neutre (blanc) neutre (blanc) 480 v (violet/blanc) 347 v (orange) neutre alimentation (blanc) ligne d'alimentation (noir) ligne (noir) charge (violet) xfmr circuit raccordez ici la ligne  d?alimentation pour  l?application 347 v raccordez ici la ligne  d?alimentation pour  l?application 480 v schmas de cablage avertissement:   vrifez que le courant est  coup (off)  avant de commencer linstallation ou des procdures dentretien. instructions dinstallation important:    lisez ces instructions dinstallation avant    dinstaller le luminaire et conservez-les pour vous y rfrer par la suite.  http://www..net/  datasheet pdf - http://www..net/
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